
 

Análise Luminária LPI100SV-5-HE – Fabricante ESB LIGHT 

 

Ponto 1 – Fiação Interna e Externa 

 

 



 

 

 

 

Segundo avaliação, os cabos da placa de LED estariam em desacordo com o item 1.1, 
sendo este o item 5.2.3 da normativa NBR IEC 60598-1: 
 

 
 



 
O cabo de alimentação da luminária CASO SEJA EM PVC estaria em desacordo com o 

item 1.2, sendo este o item 5.2.1 da normativa NBR IEC 60598-1: 

 

 

Ponto 2 – Graduação do Ajuste de Ângulo 

 



 

 

 

O produto apresentado não oferece graduação no ajuste de ângulo, conforme exigência 

do Edital, o que impossibilita uma adequada instalação nos pontos onde tal ajuste se faz 

necessário. 

Ponto 3 – Marcação 

 

 



 

 

De acordo com a avaliação, a luminária não atende o item 3.2.3 pois não há indicação 

da temperatura ambiente máxima na marcação da luminária. Ainda, o símbolo para 

luminárias não adequadas para montagem sobre superfícies normalmente inflamáveis 

deve ter no mínimo 25 x 25mm de tamanho, em descumprimento ao item 3.2.9. Ambos 

os itens podem ser vistos na IEC NBR 60598-1: 

 

 

 



 

 

Ponto 4 – Folheto de instruções 

 



 

 

 



 

 

Segundo esta avaliação, o folheto não informa as informações sobre o controlador 

(marca, modelo, potência, corrente elétrica nominal), sendo este o sub-item a) do item 

5.3 da Portaria 62, conforme recorte: 

 

 

Ponto 5 – Embalagem 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Nesta avaliação, não foi identificado a informação do peso bruto do produto, indicado 

no sub-item c) do item 5.3 da Portaria 62: 

 

 

 

 

Diante das divergências apontadas, considero pela REPROVA da luminária ofertada, por 

não atender a exigências normativas e de Edital. 
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