
 
Análise Amostra e Documentação Empresa Radiante 

 

Modelo Luminária Apresentada: AR-P-7100D5 – Marca Argos  

 

Ponto 1 – Fluxo Luminoso  

 

 

Conforme destaque acima, da imagem retirada do catálogo apresentado, o produto ofertado 

não atende as exigências mínimas de Fluxo Luminoso contidas em memorial descritivo do 

presente Edital (Imagem abaixo): 

 

Situação confirmada em Relatório REL LUM PUB 07-296-22 realizado em laboratório acreditado 

pelo Inmetro, e Registro Procel 



 

 

 

 

Ponto 2 – Material Refrator 

 

 

O material do refrator declarado em catálogo é de Vidro Temperado, quando no memorial 

descritivo exige Policarbonato com tratamento UV (imagem abaixo): 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ponto 3 – Comprimento do Cabo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra apresentada não possui cabo de 04 metros conforme exigido em Memorial 

Descritivo do Edital (Imagem abaixo): 



 

 

 

 

Diante das divergências apontadas, considero pela REPROVA da luminária ofertada, por não 

atender a exigências normativas e de Edital. 
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